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$kt6.3. ppkt 11) brak spocznika
- zawezona szerokosé biegow, SYPIALNIA
zawezona szerokoé¢ spocznikow GABINET MEDYCZNEJ SYPIALNIA
- zawyzona wysoko$¢ stopni, POMOCY DORAZNEJ
- niespetnienie parametru
szerokosci stopni schodow
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rojektowana wymiana istniejgcych okien kt 6.3. ppkt 3)
bezklasowych na otwory o klasie El 60
odpornosci ogniowej z uwagi na odleglosé
ponizej 8 m do budynku sasiadujacego
Obiekt N
DOM POMOCY SPOLECZNE] WE WRZESNI, UL. SZKOLNA 25, 62-300 WRZESNIA
Inwestor
DOM POMOCY SPOLECZNE] WE WRZESNI, UL. SZKOLNA 25, 62-300 WRZESNIA
Temat EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
w trybie §2 ust 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2015, poz. 1422 z pézn. zm.) oraz
w trybie §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Opracowat |Imig i nazwisko Podpis i pieczg¢ Temat rysunku
mgr Matgorzata Pilch g
rzeczoznawca ds. zabezpieczeti y RZUT PARTERU
przeciwpozarowych (‘ﬁ
Nr uprawniefi ' Branza
622/2015 PRZECIWPOZAROWA
Opracowat |Imig i nazwisko Podpis i pieczgé Data
: SIERPIEN 2018
mgr inZ. bud, Mirostaw Sztuba RZES‘Zg??r:\;AmsoAS*BaL!o 4 f
rzeczoznawea budowlany w specjalnosci kons; owlanej ~ [Skala 1100
obejmujacej projel§aani® T wykonawstwo '
Nr uprawniefi Nr upr. RZE/X/040/ 08 i RZE/X/0004/17 Nr rysunku
47/08/R/C tel. 695 55 66 54 3




